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現況水位高低図
別紙4-1

X 2台（１）

X 3台（２）

X 3台（１）

 ×2台（１）

X 2台（１）

X 3台（１）

 ×3台（１）

（緊急用）

（緊急用）

配　水

配　水

（緊急用）

混和池

Ｐ

Ｐ

Ｐ
X 2台（１）

（緊急用）

深井戸

Ｐ

深井戸

第三水源地中曽根補助

水源地 第二水源地

X 2台（１）

縮　尺　No scale

X 2台（1）

深井戸
No.1

深井戸
No.2

第一
水源地



+11,950

HWL +11,350

LWL +7,000

+6,000

+12,100

HWL +8,500

LWL +4,500

+3,150

+10,900

WL +10,300

+7,300

+10,900

HWL +10,300

+6,300

+4,700 +4,700

GL +11,400

排泥池 排水溜 塩素混和池 浄水池 ポンプ井

汚泥調整池へ 放 流

M
M M M M M

GL +13,100

+14,900

+12,400

+18,386

+15,900

WL+17,798

WL+16,653

WL+17,618

∅1000 GL +13,100

∅900

+11,000

+16,200

WL+15,660 WL+15,640

+12,500

+8,900

WL +15,598
+15,900

11,500

∅900

トラフ天端 +15,585

WL+15,335

WL +15,000

+15,500

排泥 ∅300

着水井 分水桝 急速混和池 フロック形成池 沈でん池

急速ろ過池

排水（排水池を経由）

HWL+10,300

+11,600

WL+15,601

（120,000m /d）
3

（80,000 m3/d) ＋（11,000 m3/d)（予備）

WL+15,105

∅1350

∅1200
2系

1系

∅1350

現況水位高低図 別紙4-2

※地盤高さについては、事業者が事業時に現況確認を行うこと。
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